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Feuillet n°25/2023 République Frangaise
Département de la Haute-Garonne
MAIRIE DE SAINT-AVENTIN - 31110 -

[ : —

ARRETE MUNICIPAL 2023-25

Autorisant les travaux de sécurité et d’accessibilité concernant un Etablissement Recevant du Public
au titre du Code de la Construction et de I'Habitation, délivré par le Maire de Saint-Aventin

Le Maire de la Commune de Saint-Aventin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation, et notamment les articles L111-7, L111-8, R111-19 a R111
19-26, R123-1 3 R123-55 et R 152-4 4 R152-5,R 123.12, R 123.14, R 123.19, R 152.4 et R 152.5,

Vu le Code de I'Urbanisme,

Vu V'avis favorable assorti de prescriptions, 3 I'AT 031 470 23 0 0001, de la Commission de Sécurité de
I'Arrondissement de SAINT GAUDENS pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans son procés-
verbal d’étude en date du 13 Avril 2023 (ci-joint) ;

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions, 3 a AT 031470 23 0 0001, de la sous-commission
départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public dans son procés-verbal d’étude en date du 16 Mai 2023 {ci-joint} ;

Arréte

ARTICLE 1 :

Le maire de la commune de Saint-Aventin donne son accord pour les travaux de sécurité et
d’accessibilité dans le cadre de 1a DAT-AT référencées dans les visas ci-dessus, relative a la construction
de la gare couverte amont pour 'ascenseur valléen, dans le respect des prescriptions des PV susvisées
des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité et de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

ARTICLE 2 :

Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par le présent arrété peut, si elle le désire, déposer
un recours auprés du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle
I'acte est devenu exécutoire.

ARTICLE 3 :

Le Maire, Le Commandant de la brigade de gendarmerie de Bagnéres de Luchon, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Fait 3 SAINT-AVENTIN, le 01/06/2023
pour le maire empéché,
le 17" adjoint - Roberr ¥,

Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours paur excds de gauveir devant le Tribunal Administratil de Toulouse dans un délai de deux mois a compter de s3 notification ou de sa publication.
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Sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public

et les immeubles de grande hauteur

Séance du 16/05/2023

Procés-verbal d'étude

de dossier relatif 2 un établissement recevant du public

N° procés-verbal :

N° é&tablissement :

D-2023-003288 / MI

E-S5-47000001-000

N° dossier de la demande : DAT 031 470 23 0001-M1

Réf. courrier arrivée :

| Objet

Etablissement

A-2023-003287 regu le 03/04/2023

Demande d'autorisation de travaux '
Construction de la Gare Amont de I'ascenseur valleen

GARE AMONT |
Station de Superbagnéres

31110 ST AVENTIN

Setvice instructeur

ST AVENTIN (Mairie de)
31110 ST AVENTIN

Sous-préfecture de Saint-Gaudens
2 avenue du Général Leclerc - BP 169

31806 Saint-Gaudens
Té!. : 05.34.45.34.45

Site intemet : www haute-garonne gouv.fr 175
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Effectif et classement de I'établissemerr T

Type principal : GA Catégorie : 5™

Effectif maximal admissible:

—  Public : 195 personnes
- Personnel : 3 personnes
Total : 198 personnes

Réalementation appliquée :

— Code de la construction et de Fhabitation (articles R 143-1 & R 143-47 notamment).

~  Arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié relatif 4 la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, dispositions générales.

—- Arrété du 24 décembre 2007 modifié portant approbation des régles de sécurité contre les risques
d'incendie et panique dans les établissements recevant du public du type GA.

—  Arrété préfectoral du 24 février 2017 approuvant le Réglement Départemental de Défense Extérieure
Contre lIncendie (R.D.D.E.C.1.).

Description de I'établissementetduprojet - |

Le projet présenté concerne la construction de la gare amont de l'ascenseur valléen Luchon-
Superbagnéres et modifie le permis de construire RM 031 470 21 0001 validé par la Sous-Commission
Départementale de Sécurité du 9 novembre 2021.

D'une emprise au sol d’environ 1400 m?, I'établissement comprend :

- au rez-de-jardin (niveau pistes) : un quai d'embarquement (45 m?), un quai de débarquement
(43 m?), une zone d'attente (340 m?), un poste de contrdle et commande (14 m?), un poste de
secours (13 m?), un garage pour les cabines et des locaux techniques.

- au rez-de-chaussée (niveau parking) : un toit-terrasse accessible au public.

Les modifications apportées sont

La suppression des sanitaires accessibles au public,
La suppression du point info,
La modification de 'agencement intérieur.

Ces modifications n'ont pas d'impact sur le niveau de sécurité de I'établissement projeté.

D-2023-003288 25
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Avis de Ia sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Considérant le rapport d’étude,
Aprés délibération des membres, la commission d'arrondissement de Saint-Gaudens pour la

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
émet un

avis favorable
a la réalisation du projet.

Prescriptions émises suite a I'étude

Elle préconise toutefois la réalisation des prescriptions ci-aprés :

GENERALES :
1) Solliciter le passage de la sous-commission départementale de sécurité a l'issue des travaux de

2

cet établissement. Cette demande doit étre formulée au Maire de la commune concemée qui
avisera e secrétariat de la sous-commission départementale de sécurité et ce,
AU MOINS 1 MOIS avant la date prévue (R 143-13 du code de la construction et de ’habitation)

Faire vérifier par un organisme de contrdle agréé :
- La solidité a froid de l'ouvrage (mission L).
- Les dispositions constructives, les aménagements intérieurs et les moyens de secours
(catégorie C de la mission S définie par I'arrété du 07 novembre 1990).

- Les installations techniques (catégorie A, B et D de la mission S définie par I'arrété du
07 novembre 1990).

Ces vérifications sont a réaliser dés Ia phase construction de P'établissement.

Transmettre a la commission de sécurité au moing 48 heures avant la visite de réception les
documents afférents sous la forme d'un rapport de vérifications réglementaires aprés travaux
{RVRAT). A défaut, la commission de sécurité ne sera pas habilitée a émettre un avis favorable
(R143-13 du Code de la Construction et de I'Habitation, GE 7, GE 8).

DEGAGEMENTS :

3)

S'assurer que les portes a fermeture automatique prévues respectent bien les exigences de
l'article CO 48 et notamment :

- Quelles comportent un déclencheur manuel d'ouverture a proximitée,

- Qu'elles fassent I'objet d'un contrat d'entretien,

- Qu'elles s’'ouvrent en cas d'absence d'alimentation en libérant la largeur totale de
la baie,

- Qu'elles soient signalées a hauteur de vue pour éviter les heurts du public (PE 11§ 2).

4) Veiller 2 ce que le mobilier installé pour l'organisation de la file d'attente ne présente pas de

risque de renversement et d'entrave a 'évacuation du public. A cet effet, il est recommandé de
fixer le matériel solidement au sol ou a des éléments stables du batiment (R 143-4 du Code de
la Construction et de I'Habitation).

5) Veiller a ce que le mobilier installé pour I'organisation de la file d'attente ne conduise pas a la

formation d'un cul-de-sac supérieur & 10 m (R 143-4 du Code de la Construction et de
I'Habitation).
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6) Equiper le dispositif de séparation entre les 2 quais d'un portillon amovible de 2 unités de
passage libre minimum (1,40m) permettant au public du quai d'embarquement d'accéder, en
cas d'évacuation, a lissue du quai de débarquement (PE 11 et R 143-4 du Code de la
Construction et de 'Habitation).

ECLAIRAGE-ELECTRICITE :

7) Equiper les espaces de la file d'attente et du quai d’embarquement d'une installation d'éclairage
d’ambiance conforme a l'article EC 10 (R 143-13 du Code de la Construction et de I'Habitation).

MOYENS DE SECOURS :

8) Afficher des consignes de sécurité précisant :
- e numéro d’appel des secours,
- ladresse du centre de secours de premier appel,
- les dispositions immédiates & prendre en cas d'incendie (article PE27§4).

9) Instruire le personnel sur la conduite & tenir en cas d'incendie et I'entrainer 4 la manceuvre des
moyens de secours (article PE27§5).

10) Remettre au Service Départemental d'Incendie et de Secours les plans de l'établissement en
format DWG afin de permettre I'élaboration des documents opérationnels. Ces plans doivent
faire apparaitre notamment les points d'accés, les cheminements, les points d'eau, les
commandes des systémes de sécurité et les installations sensibles (R143-13 du Code de la
Construction et de I'Habitation).

11) Assurer la Défense Extérieure Contre I'Incendie (D.E.C.1.) de I'établissement en fournissant aux
services d'incendie et de secours les besoins en eau ci-aprés :

— 120 m® d’eau utilisables en 2 heures.

Fournir en priorité ces besoins en eau A partir de points d'eau incendie (PE!) branchés sur le
réseau d'eau public sous pression (poteaux ou bouches d'incendie installés conformément aux
normes en vigueur).

Si besoin, ces poteaux ou bouches d'incendie peuvent étre remplacés et/ou complétés par
d'autres PEI facilement utilisables en permanence, tels que : cours d'eau, bassins, citernes...
d'une capacité en rapport avec le risque 4 défendre et aménagés conformément au Réglement
Départemental de Défense Extérieure Contre I'incendie* (RDDECH).

*le RDDECI est consultable sur le site internet du SDIS 31.

Ces PE1 doivent étre situés a une distance maximale du risque a défendre de :

— 100 métres pour le premier PEI ;
- 400 métres pour le deuxiéme PEL

(Distance mesurée en empruntant les cheminements praticables par les services de secours
pour mettre en ceuvre les équipements nécessaires a 'extinction d’un incendie) (article MS6).
La mise en place du ou des nouveaux PE! nécessaire(s) a la DECI doit étre réalisée selon les
directives du service prévision du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-
Garonne (contact : SDIS 31 - Groupement Sud - Prévision — Avenue du Cagire — Z.I. des
Landes — 31800 Estancarbon — tél. : 05.61.94.83.00 — courriel : deci.sud@sdis31.fr
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Procédure administrative avant réception des'vavaux I

Veiller 3 demander en Mairie la visite de réception des travaux afin que Monsieur le Maire puisse

saisir, au_moins un_mois _avant la_date d'ouverture envisagée, la commission de sécurité
compétente pour effectuer la visite de sécurité.

Il conviendra de faire parvenir, deux jours ouvrables avant la visite de réception, au service
départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne — groupement Sud (12 avenue du Cagire
— Z.1. des Landes — 31800 Estancarbon — Tél. : 05.61.94.83.12 — courriel : prevention.sud@sdis31.fr) :

= |'attestation par laquelle le maitre d’ouvrage certifie avoir fait effectuer 'ensemble des controles
et vérifications techniques relatifs a la solidité (article 46 du décret du 8 Mars 1995) ;

L'attestation du bureau de contréle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la
mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les releves de
conclusions des rapports de controle, attestant de la solidité de I'ouvrage. Ces documents sont
fournis par le maitre d'ouvrage (article 46 du décret du 8 mars 1995) ;

= |e Rapport de Vérification Réglementaire Aprés Travaux (R.V.R.A.T.) émanant de 'organisme
agréé (article 47 du décret du 8 mars 1995, articles GE 6 a 10 de l'arrété du 25 juin 1980
modifié) ;

= Le rapport de réception technique du S.5.1 établi par linstallateur

Ce procés-verbal a &té établi au vu des éléments qui ont été portés a la connaissance de la commission
de sécurité.

Les prescriptions proposées, qui ne constituent pas une liste exhaustive, ne dispensent pas

le pétitionnaire du respect des lois et réglements en vigueur

Pour le préfet et par délégation,
le président de séance

Pour le Préfet
Lo Responsable des ERP

D-2023-003288

[4.]
&



Envoyé en préfecture le 02/06/2023
Regu en préfeclure le 02/06/2023

Publié e 02/06/2023 m

1D - 031-213104706-20230601-202325A-AR




2

PREFET
DE LA HAUTE-
GARONNE

Libersé
Egalité
Fraternité

DT H

DDT 3 ST/PTC/UPP-PST

Tek. : 08.30-47-80-20
klt-accessibilite-carbonne « haute

Envoyé en préfecture Je 02/06/2023
Regu en préfecture le 02/06/2023

Publié le 02/06/2023 m

1D : 031-213104706-20230601-202325A-AR

Direction départementale
des territoires

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

saronie. gom fr Commission d’'arrondissement de St Gaudens

Réunion du jeudi 13 avril 2023

AVIS DE LA CCDSA RELATIF A L'ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES

Procés verbal de la réunion

Textes de référence

VU le code de la construction et de I'habitation. notamment les articles L. 122-3, L.122-6. L. 181-2
et L. 161-1 a L. 165-7 et les articles R. 122-5 a R. 122-21. R. 122-30. R. 122-31. R. 122-35 et R.
162-1 A R. 165-21;

VU l'arrété du 15 décembre 2014 fixant les modéles des formulaires des demandes d'autorisation et
d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5. E. 111-8 et L. 122-1 du code de [a construction et de
'habitation :

VU l'arrété du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour I'application des articles
R. 111-19-7a R. 111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de l'article 14 du décret
n°® 2006-555 relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public :

VU l"arrété du 20 avril 2017 relatif & I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagcment :

DOSSIER N° AT 031 470 23 0 0001
N urbanisime : DAET RM 031 470 21 0 0001 MO

Commune : SAINT AVENTIN

Demandeur : Syndicat Mixte Ouvert Haute-Garonne Montagne représenté  par
Mme VEZAT BARONIA Maryse

Adresse du demandeur : 1 Boulevard de la Marquette 31000 TOULOUSE

Nom établissement : Télécabine Bagnéres de Luchon — Gare amont

Adresse des travaux : Clot de Superbagnéres 31110 SAINT AVENTIN

Type : GA Gares / Catégorie ERP : 5
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Demande de dérogation : non

Membres permanents de la commission présents :

Le quorum est atteint.

MOTIVATION

- sur 'autorisation : Favorable avec prescriptions conformément a I’arrété du 20/04/2017
PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

Article 7 - Circulations intérienres verticales

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes

Lorsque le bitiment comporte un ascenseur. tous les étages comportant des locaux ouverts au public
sont desservis. Lorsque l'ascenseur, F'élévateur. l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible
depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accés au batiment. il y est repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences définies a I'annexe 3.

Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements desservant de fagon
sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l'usager a choisir le dispositif qui lui
convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs. cette information figure également 4 proximité des
commandes d'appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur ou
par un élévateur est instafllé sur chaque palier. 4 proximité immédiate de celui-ci, par une
signalétique en relief visuellement contrastée par rappoit a son environnement immédiat et fixée de
telle sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le
toucher.

RAPPEL

Le Décret n°2017-431 du 28/03/201 7 rend obligatoire I"élaboration et }a mise & disposition d’un registre public
d"accessibilité par les exploitants d"ERP. Ce registre précise les dispositions prises pour permettre a tous,
notamment aux personncs handicapées. quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue
desquelles 1'établissement a ét# congu. Ce registre doit éwre mis a disposition du public 4 compter du
30/09/2017 (art.3). Larrété du 19/04/2017 fixe le contenu et les modalités de diffusion et de mise a jour du
registre public d accessibilité.

A voir sur: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp

Rhikkhkkdkdhhkhkihkhdhiiss

AVIS DE LA COMMISSION

La commission émet un avis favorable a la réalisation de ce projet. Cet avis est assorti des
prescriptions énumeérées ci-dessus.

A Saint-Gaudens. le jeudi 13 avrit 2023 Pour le prefet et par délégation,
Le secrétaire général de la
Leture de Saint-Gaudens

Jean-Fringfs | \NBAREL-LUCENA
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Conformément a l'article R. 122-30 du Code de la construction et de I'habitation. ct dans les trente
Jours suivant la fin des travaux. le maitre d'ouvrage adresse a 'autorité compétente qui a délivré le
permis de construire (remontée mécanique) et au maire une attestation de conformité sur le respect
des régles d'accessibilité établie par un contrdleur technique titulaire d'un agrément ou un architecte
différent de celui qui a signé la demande de permis de construire.
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