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COMMUNE DE SAINT-AVENTIN

ARRETE 2023-34 ACCORDANT L’AUTORISATION D’EXECUTION
DES TRAVAUX DE REMONTEE MECANIQUE MODIFICATIVE

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DESCRIPTION DE L’_AUTORISATION D’EXECUTION DES

.REFERENCE DO_SSIER

TRAVAUX gl :

Déposée le 2410312023 Affichage dale de récépissé : 24103/12023 RM 031 470 21 0001-MO01
Par: SYNDICAT MIXTE OUVERT HAUTE-GARONNE

MONTAGNE

Représenté par Mme Maryse VEZAT BARONIA
Demeurant & : 76, Avenue Jean Jaures

31110 BAGNERES DE LUCHON
Pour ; Surface de plancher projet

Sur ferrain sis :

DAET -RM MODIFICATIVE :
- Précision du nivellement suite études

terrain et concertation avec l'inspecteur des
sites.

= Rehausse toiture terrasse 4 cm et
modification pente 3.6% au lieu de 3.8%.

= Rehausse toiture 46 cm pour édicule
ascenseur intéqre.

- Modification hauteur acrotére par rapport
a hauteur qarde-corps.

Mise 4 jour des menuiseries

Grandes portes pliantes deviennent
battantes

Suppression des sanitaires, suppression
du local info. Afout d 'un local Haute-tension
dissocié du local TGBT,

- Modification des locaux techniques et de
leur degrés risques incendies

: Mise a jour du nombre ot des sections de

ventilation

CLOT DE SUPERBAGNERES
31110 SAINT AVENTIN

Le Maire de Saint Aventin,

apres modification : 776,10 m?
{Service public ou d'intérét collectif)

Vu la Demande d'autorisation d’exécution des travaux de remontée mécaniques Modificative susvisée ;
Vu le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles L 472-1 a1 472-3 et R 472-3 AR 472-13;

Vu le Code de I'Environnement et le Code du Patrimoine ;

Vu le Code de la construction et de I'habitation ;

Vu la Loi n® 85-30 du 9 janvier 1885 relative a la protection et au développement de la montagne
Vu le Code du tourisme et notamment son article L 342-7 ;
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Vu les arrétés du 20 février 1974 et du 28 avril 1976 indiquant que la commune est soumise a la Loi Montagne,
Vu l'arrété préfectoral du 30 novembre 1998 approuvant le Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles (PPRN) pour la commune de Saint-Aventin ;

Vu le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais
classant la commune en zene de sismicité moyenne ;

Vu le Plan Local d’'Urbanisme de Saint-Aventin approuvé le 18 mai 2010

Vu ['arrété accordant Fautorisation d'exécution des travaux de remontée mécanique N° RM 031 470 21 0001
accordée en date du 14/02/2022 :

Vu Pavis favorable de I'Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine de la Haute -Garonne en
date du 28/04/2023 (ci-joint) ;

Vu Parrété autorisant les travaux de sécurité et d’accessibilité concernant un établissement recevant
du public N° AT 031 470 23 0 0001 en date du 01/06/2023 (ci-joinf)

Vu 'avis conforme assorti de prescriptions au titre de la sécurité pour 'autorisation d'exécution des travaux
(DAET) modificative relatif au projet de remplacement de la_Télécabine Liaison de la station de Luchon
Superbagnéres (DDT -Service Risques et Gestion de Crise) en date du 17/05/2023 {ci-joint)

Vu l'autorisation de travaux assorti de prescriptions du Ministre chargé des sites, en date du 11/09/2023
{ci-joint) ;

ARRETE

Article 1

Le SYNDICAT MIXTE OUVERT HAUTE-GARONNE MONTAGNE, représentée par Mme Maryse VEZAT

BARON!A est autorisée 3 exécuter les travaux de remontée mécanique suivant le projet annexé 3 la
demande.

Article 2
La présente décision est assortie des prescriptions suivantes :

-TRAVAUX EN SITE CLASSE :
- Une attention particuliére devra étre apportée au raccordement du modelé de terrassement avec le
terrain naturel. Il conviendra de s'assurer de sa bonne stabilité notamment en cas de fortes pluies orageuses

- Les prescriptions et observation établies par l'autorisation spéciale de travaux n°116 en date du 10
févrler 2022 sont maintenues en tant qu'elies concement les travaux autres que ceux visés par la présente
autorisation.

- COMMISSION DE SECURITE ET COMMISSION D’ACCESSIBILITE :
Les prescriptions et recommandation édictées dans l'arrété d'autorisation de travaux portant sur établissement

recevant du public N° AT 031 470 23 0 0001 accordée en date du 01/06/2023 devront étre scrupuleusement
respectées (ci-annexé).

- SECURITE POUR AUTORISATION D’EXECUTION DE TRAVAUX :
Les prescriptions et recommandation édictées (pages 2 & 5) dans l'avis conforme au titre de la sécurité
d'exécution des travaux (DAET) modificative concernant le remplacement de la télécabine liaison de la station
de Luchon Superbagnéres en date du 17/05/2023 devront &tre scrupuleusement respectées (ci-annexé).

En application de l'article L 472-2 du code de l'urbanisme, 'autorisation d'exécutions des travaux est assortie
d'une obligation de démontage des remontées mécaniques el de leurs constructions annexes, ainsi que Ia
remise en élat des sites
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Article 3

L'installation ne pourra étre ouverte au public qu'aprés délivrance d'une autorisation de mise en exploitation.

Fait & Saint Aventin, le 14 septembre 2023
Le Maire, Jean-Claude TINE

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues & I'article L.2131-2 du code
général des collectivités ferritoriales.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE

Les travaux peuvent démarrer dés que I'autorisation est exécutoire.

L’autorisation doit &tre affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur
un panneau de plus de 80 centimétres de maniére a étre visible depuis la voie publigue. Il doit indiquer le nom, la raison ou a dénomination
sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et sl y a lieu |a superficie du temrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que
la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. If doit également indiquer I'adresse de la mairie ol le dossier peut dtre consulté.
Uaffichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le
recours devra é&fre notifié sous peine d'irecevahilité & I'autorité qui a délivré I'autorisation, ainsi qu'a son bénéficiaire.

DUREE DE VALIDITE

L'autorisation est pénmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans & compter de la notification de |'arrété.
L'autorisation peut étre prorogée, c'est-a-dire que sa durée de validité peut tre prolongée, sur demande présentée deux mois au moins
avant l'expiration du délai de validité siles prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis
le projet n'ont pas évolué de fagon défavorable a votre égard.

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de T'autorisation que vous souhaitez faire
proroger. Votre demande en double exemplaire doit étre :

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal

- soit déposée contre décharge & la mairie.

DROITS DES TIERS

La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles
que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; régles contractuelles figurant au cahier des charges du
lotissement ...) qu'il appartient au destinataire de I'autorisation de respecter.

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-QUVRAGES

Cette assurance doit étre souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut étre engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles £L241-1 et
suivants du code des assurances.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d’'un recours contentieux dans les
DEUX MOIS & partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux I'auteur de la décision ou, lorsque la décision
est délivrée au nom de I'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du
recours contentieux qui doit ators &tre introduit dans Jes deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de
deux mois vaut rejet implicite).

Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court

alégard des tiers & compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions
ci-dessus.
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[ ' ARRETE MUNICIPAL 2023-25 ]

Autorisant les travaux de sécurité et d"accessibilité concernant un Etablissement Recevant du Public
au titre du Code de la Construction et de I’Habitation, délivré par le Maire de Saint-Aventin

Le Maire de la Commune de Saint-Aventin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation, et notamment les articles L111-7, L111-8, R111-19 3 R111
19-26, R123-1 4R123-55et R 152-4 4 R152-5, R 123.12, R 123.14, R 123.19, R 152.4 et R 152.5,

Vu le Code de FUrbanisme,

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions, & 'AT 031 470 23 0 0001, de la Commission de Sécurité de
I'Arrondissement de SAINT GAUDENS pour F'accessibilité aux personnes handicapées dans son procés-
verbal d’étude en date du 13 Awril 2023 {ci-joint) ;

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions, 3 4 I'AT 031470 23 0 0001, de la sous-commission
départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public dans son procés-verbal d’étude en date du 16 Mai 2023 fci-joint) ;

Arréte

ARTICLE 1 :

Le maire de la commune de Saint-Aventin donne son accord pour les travaux de sécurité et
d’accessibilité dans le cadre de Ja DAT-AT référencées dans les visas ci-dessus, relative 3 fa construction
de la gare couverte amont pour I'ascenseur valléen, dans le respect des prescriptions des PV susvisées
des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité et de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

ARTICLE 2 :

Toute personne physigue ou morale qui s’estime |ésée par le présent arrété peut, si elle le désire, déposer
un recours auprés du Tribunal Administratif dans un détai de deux mois a compter de Ja date 3 laguelle
I'acte est devenu exécutoire.

ARTICLE 3 :

Le Maire, Le Commandant de la brigade de gendarmerie de Bagnéres de Luchon, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété.

Fait 3 SAINT-AVENTIN, le 01/06/2023
pour le maire empéché,
le 1" adjoint - Rober

e prdsent 211t peut Tane Fobpet d'un recours pour exidd de pouvdic devant ie Tribuns Administraul de Toulouse dans un délai de deus mos 3 compler de sa notification ou de sa publication
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PREFET Direction départementailé
gi Ilig 'I&IQEJTE- des territoires
Liberté
Egaliré
Fraternité

Avis conforme au titre de la sécurité
pour I'autorisation d’exécution des travaux (DAET) modificative
relatif au projet de remplacement de la télécabine Liaison
de la station de Luchon Superbagnéres

Le préfet de la région Occitanie,

préfet de ia Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de I'ordre national du Mérite,

Conformément aux dispositions des articles R.472.1 3 R.472.13 du code de 'urbanisme, j'ai examiné,
au titre de la sécurité, le dossier de la Demande d'Autorisation d’Exécuter les Travaux (DAET)
modificative de la télécabine Liaison de la Régie des Stations de Haute-Garonne (RSHG)
Superbagnéres présenté par M. Alban Frayssinet, maitre d'ceuvre de la société ERIC, intervenant
pour le compte du président du Syndicat Mixte Ouvert Haute-Garonne Montagne (SMOHGM)
Superbagnéres, maitre d’'ouvrage.

Considérant :

» Lavis conforme au titre de la sécurité pour la DAET relatif au projet de remplacement de la
télécabine Liaison de la station de Luchon Superbagnéres du 12 octobre 2021 ;

» La demande d'avis au titre de la sécurité déposée le 24 mars 2023 par le PETR Pays
Comminges Pyrénées ;

« L'avis de la Direction Territoriale de Haute-Garonne d’'ENEDIS du 06 octobre 2021 ;

+ L'avis de la Direction Générale de |'Aviation Civile / Service National d'Ingénierie Aéroportuaire
(DGAC/SNIA) du 08 octobre 2021 ;

« L'avis du service Restauration des Terrains en Montagne de I'Office National des Foréts en
date du 7 avril 2023 ;

« Le courrier du Service Techniqgue des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés
Bureau Sud-Ouest (STRMTG / BSO) du 28 avril 2023 indiquant la validité de leur avis
référencé 2021_437_MC du 05 octobre 2021 ;

+ Le courriel du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Garonne
du 11 mai 2023 indiquant la validité de leur avis du 08 octobre 2021 ,

Service Risques et Gestion de Crises

Affaire suivie par . Victor Arricau

Méi ; victorarmcaui@haule-garonne. gouw.fr

2, Bd Armand Duportal, BP 70001

31074 TOULOUSE CEDEX 9

Tél. . 05 81963040 1/5
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Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoir
un avis favorable, au titre de la sécurité, & la demande d’autor:
(DAET) modificative relative au projet de remplacement de la télécabine Liaison, sous réserve de la
prise en compte des limites et prescriptions suivantes

Ay titre des disposit ves -

» Les parties boisées devront étre traitées afin de garantir les gabarits conformément a la
réglementation en vigueur (cf § A3 7.7.3 du guide RM2) ;

+ La prise en compte des risques sismiques devra étre réalisée selon les prescriptions
énoncées au paragraphe A5 - 5.4.2.3.2 du guide RM2 en vigueur ;

« La conception et la disposition des postes de conduite et de commande devront étre
conformes aux dispositions réglementaires du guide technique RM2 chapitre A5 5.6.2 ;

+ Les documents suivants devront étre transmis au STRMTG / BSO avant le début des travaux
dans le cadre du suivi du dossier d’autorisation d’exécution des travaux (DAET) :

o la mise a jour de la liste des intervenants ,

o le planning des travaux finalisé ;

o |a note de calcul et le profil en long du constructeur retenu .

o |a désignation du Bureau de Contrdle Technique (BCT) par le maitre d'ouvrage ;
o une premiére version du rapport de sécurité provisoire de finstallation.

« Une analyse de risques vent en lien avec la recommandation STRMTG du 09 juillet 2020
« gestion des gabarits des téléphériques monocables débrayables » incluant le projet de
modification du guide RM2 devra &tre réalisée. Cette analyse devra tenir compte du retour
d'expérience de la télécabine débrayable (TCD) existante ;

+ Les prescriptions du géotechnicien SAGE énoncées dans son rapport du 12 octobre 2020
référencé RP-S31-10253 devront étre prises en compte pour la suite du projet ;

» Lexploitant devra valider I'ensemble des exigences exportées issues des notices du
constructeur. Ces exigences devront étre retranscrites dans les documents internes de
Fexploitant (exploitation et maintenance).

AU titre d . I la télécabi
Le gabarit routier au niveau du giratoire en station aval devra respecter les prescriptions énoncées au
paragraphe A3 7.4 du guide RM2.

Au titre des risques naturels :
Le principe de non aggravation de I'aléa sur les parcelles voisines dans la conception et Iimplantation

de mesures de protection complémentaires (merlon de protection en crue torrentielle, efc...)
localement envisagées devra étre respecté.

De plus, les équipements sensibles en rez-de-chaussée (local technique et Jocal compresseur)
devront étre mis hors d’eau (+0,50 m).

A titre d itud ; i
Dans le cas ol t'utilisation d'un engin de levage (fixe ou mobile) serait nécessaire a la réalisation des
travaux, l'entreprise devra soumettre, au moins 4 semaines avant tout démarrage des travaux, un

dossier d'implantation de grues (coordonnées WGS84, hauteur hors sol de 'engin de levage prévu
ainsi que la date d'installation et la durée du chantier) au guichet DGAC par mail & : spia-ds-

bordeaux-bf@aviation-civile gouv.fr
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» Lexploitant devra permettre I'accessibilité du batiment de la gare amont par une voie d'une
largeur minimale de 8 m comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes :

o largeur utilisable de 3m ;

o force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 m au minimum ;

o résistance au poingonnement : 80 N/cm? sur une surface minimale de 0,20 m?,
o rayon intérieur minimum de 11 m;

o surlargeur S=15/R dans les virages de rayon intérieur, inférieur 2 50 m ;

o hauteur libre de 3,50 m |

o pente inférieure a 15%.

« L'exploitant devra permettre 'accessibifité du batiment gare aval par une voie d'une largeur
minimale de 8 m comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes ;

o {argeur utilisable de 3 m ;

o force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 m au minimum

o résistance au poingonnement : 80 N/cm? sur une surface minimate de 0,20 m?
o rayon intérieur minimum de 11 m;

o surlargeur S=15/R dans les virages de rayon intérieur, inférieur 4 50 m ;

o hauteur libre de 3,50 m ;

o pente inférieure a 15%.

En outre, les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit pour la section de
voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes :

* lalongueur minimale est de 10 m ;
+ lalargeur libre minimale de la chaussée est portée a4 m,
* la pente maximale est ramenée a 10%.

Au titre de Ia déf \éri tre I i

+ Permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de 60 m’h d’eau pendant 2 heures fournis par
un Point d'Eau Incendie (PEl) normalisé situé & moins de 100 métres (distance & parcourir
par voie carrossable) de P'entrée principale de la gare amont. (Arrété préfectoral du 24 février
2017 approuvant le Réglement Départemental de Défense Extérieure Contre IIncendie).

Au titre de la prévention du risque incendie :
+ En cas d'un feu en gare (partie technique / machinerie), les cables porteurs pourraient étre
exposés au flux thermique :

o apporter au SDIS des précisions sur la résistance au feu des cébles porteurs et les
éventuelles protections prévues ;

+ De méme, en I'absence d’exigence de stabilité au feu des structures batimentaires des gares
au regard du réglement de sécurité ERP, il convient de s'interroger sur la résistance au feu de
la structure porteuse des cables :

o apporter au SDIS des précisions sur la résistance au feu des structures porteuses et les
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» En cas d'exposition des cables ou structures au risque d’incendie en gare, le rapatriement en
en gare des cabines risquerait de soumettre les passagers aux effets du feu :

o apporter au SDIS des précisions sur les scenarii d'incendie envisagés et les mesures de
protection prévues ;

- Les dispositions de surveillance humaine et automatisée du risque d'incendie ne sont pas
indiquées :

o Préciser au SDIS les dispositions prévues pour la détection d'incendie (visuelle, détection
automatique de fumée, détection automatique de chaleur... ;

o Etablir un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie (détection, alarme,
alerte, dvacuation, mise en sécurité...).

Au titre jalités dint fion :
« Déposer aupres du SDIS un dossier complémentaire explicitant
o Les équipements de sécurité des cabines (éclairage de sécurité, moyen d'alerte, ...) ,
o Les modalités de communication auprés des passagers (sonorisation, interphonie, ...) ,
o Les modalités d’évacuation des passagers par le systéme de rapatriement des cabines ;

o Les modalités d'évacuation verticale des passagers (constitution, mise a disposition et
positionnement des lots de sauvetage, circulation du sauveteur sur le cable en privilégiant
un systéme autorégulé permettant de se déplacer sur le cable sans utilisation de corde
quelle que soit la distance entre cabines, protection face au risque électrique, systéme
d'ouverture des cabines, ...).

Le plan ORSEC-Télécabine du 25 janvier 2017 devra étre révisé par la préfecture de la Haute-
Garonne, au regard de la nouvelle installation. Dans ce cadre, il convient de :

. Contacter la préfecture de Haute-Garonne (dgtense_mnm_mmle@nau&gammmﬁ)

: 5 jék pXplojts afin de contribuer, avec les

représentants des serwces concourants, é Ia rédactson du plan et A la réalisation d'un ou
plusieurs exercices pendant la phase d'essai ;

+ Produire un document établissant tes différents scenarii d'accident ou d'incident et les
mesures a mettre en ceuvre pour la protection ou e sauvetage des personnes ;

« Assurer la continuité des communications radioélectriques sur la totalité du parcours ainsi qu'a
l'intérieur des gares ;

» Produire au SDIS des plans détaillés des gares, du parcours et des moyens d'accés aux
pylénes et points de regroupement des impliqués (version papier et format dwg vectorisé) ;

» Présenter pour avis au SDIS le plan détaillé de la signalétique extérieure des matériels
(repérage des cabines, des pylénes, des voies d’accés, des points de regroupement).

Durant la phase travaux :

» Présenter au SDIS un schéma d’organisation de la sécurité durant les travaux. Ce document
comportera notamment :

o Le ou les numéros des responsables du chantier ;
o Un planning précis du phasage des travaux ;

o Une cartographie des cheminements empruntés et des points de regroupement diment
identifiés ;

o Le schéma d'alerte du SDIS en cas d'accident ou d'incendie ;
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o Les modalités périodiques d'information du SDIS sur 'avancement des travaux ;

o Une proposition de planning prévisionnel des reconnaissances effectuees sur site par le
SDIS (une par mois de mai & octobre 2023) sous la conduite du maitre d'ceuvre.

« Interdire efficacement I'accés du public 4 la zone de chantier et a tout autre lieu ou les travaux
pourraient constituer un risque pour les personnes (barriérage, affichage dissuasif, arrétés
municipaux de fermeture des chemins de randonnée, information préventive des usagers, ...).

Prescription complémentaire :

La construction et 'aménagement des gares devront faire 'objet d'un avis de la Sous-Commission
Départementale de Sécurité pour la sécurité dans les Etablissements recevant du Public (ERP) et les
Immeubles de Grande Hauteur (IGH), a régulariser dans le cas d'un avis défavorable ou contenant
des prescriptions.

Points d'attenti ticuli

Pour rappel, dans son avis du 6 octobre 2021, & titre d'attention, ENEDIS indiquait avoir été saisi
d'une demande de déplacement de la ligne HTA Double aérienne par le SMOHGM. Le projet
prévoyant le passage a une solution technique de ligne électrique en souterrain.

Toutefois, ENEDI!S signalait ne pas avoir encore d’accord financier & ce sujet et indiquait que si un
enfouissement du réseau devait étre réalisé, les délais de réalisation technique, notamment pour
passer le trongon du croisement en souterrain, seraient nécessairement longs et s'étaleraient
potentiellement au-dela de septembre 2022, compte tenu de la complexité de I'opération.

ENEDIS rappellait également que les lignes sont en « Technique 63KV » et que l'une d'elles sert &
I'évacuation de la production d'électricité hydraulique.

Enfin, je vous propose vivement d’associer ’ensemble des services & une réunion d’'étape
avant le mols de septembre 2023 (selon votre échéancier figurant a la DAET). En effet, celle-ci
permettra d’examiner les points a lever avant le dépét de la Demande d’Autorisation de Mise
en Exploitation (DAME) dont Je vous rappelle que [Iinstruction nécessite un délai
incompressible de 2 mois, au titre de la sécurité de I'installation.

Fait & Toulouse, le 17 MAI 2023
Pour le préfet et par délégation,

&5
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Affaire suivie par : Pierre LEHIMAS Toulouse, le 13 avril 2023

DREAL-Direction aménagement/OSP/DTO
pierre.lehimas@developpement-durable.gouv.fr
Tél. ;: 05.61.58.65.24

Objet : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de la Haute-Garonne
Demande d'Autorisation d’Exécution de Travaux (D.A.ET) modificative déposée par le Syndicat
Mixte Quvert Haute-Garonne Montagne (5.M.O.H.G.M)

P] : annexes

Avis de la direction régionale de |'environnement, de F'aménagement et du logement au titre des
sites et des paysages

Le 24 mars 2023 une D.A.ET modificative relative au remplacement de la télécabine Luchon/
Superbagnéres a été déposée en mairie de Saint-Aventin par le S.M.O.H.G.M représenté par
madame Maryse Vézat-Baronia.

Cette demande fait suite a diverses modifications apportées au projet initial de construction de la
gare amont autorisée le 14 février 2022 par monsieur le maire de Saint-Aventin et située dans le site
classé des « patures communales sur le plateau de Superbagnéres au lieu-dit Arbesquens » par
arrété ministériel du 27 avril 1927,

Les changements, d’ampleur limitée, concernent des éléments extérieurs et intérieurs du batiment.
ils sont, pour la plupart d‘entre eux, identifiables sur les pigces 5 « plan des fagades » et 39 « plan
rez-de-chaussée » en pages 11, 12 (cf annexes) et 20 du dossier. lIs modifient peu l'aspect extérieur
proposé initialement et n‘altérent pas l'intégration paysagére de cette gare.

Seule est a signaler la modification du modelé de terrassement qui prend appui sur la fagade sud-
est. Celui-ci est désormais plus pentu c6té nord et moins couvrant. Aussi, une attention particuliére
devra étre apportée a son raccordement avec le terrain naturel. il conviendra de s‘assurer de sa
bonne stabilité notamment en cas de fortes pluies orageuses.

En conséquence, sous réserve de la prise en compte de ‘observation formulée ci-dessus, j'émets un
avis favorable a la demande présentée.

Le directeur de I'aménagement

Signature numérique
de Nicolas RASSON

, nicotas.rasson
Date : 2023.04.13
17:49:53 +02'00°

Nicolas RASSON

Annexes : plans initiaux fagades et plans modifiés

Cité administrative ~ 1 rue de la cité administrative
€S 81002 - 31074 TOULOUSE ceded
Tél 05 6158 5000
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Direction régionale des affaires
culturelles

Unité départementale
de l'architecture et du patrimoine
de la Haute-Garonne

Toulouse, le 28 avril 2023
Le chef de service

a

Monsieur le Maire

Le village
31110 SAINT AVENTIN

Objet : DAET n° RM031470210001-1 du 24 mars 2023 (Saint Aventin)

Remplacement du téléphérique

Ces modifications n'appellent pas d’observation particuliére si ce n‘est Fattention qui devra étre apportée

a la stabilité du terrassement fagade sud-est.

Unité départementale

de P'architecture et du patrimoine
de la Haute-Garonne

32 rue de la Dalbade

31000 TOULOUSE
0561136969

Affaire suivie par : brigitte. mateo@cullure.gouv.fr
Tél.: 0561 13 79 32

® )
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d
Eg CI)-COERII(\[?FE,IHON Direction de I'habitat, de 'urbanisme

. et des paysages
ET DE LA COHESION Sous-direction de la qualité¢ du cadre de vie

DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité

Frateruité TRAVAUX EN SITE CLASSE

615 230911
Le ministre de 1a transition écologique et de la cohésion des territoires ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L.341-10;

Vu l'arrété ministériel du 27 avril 1927, portant classement des patures communales situées sur le plateau de
Superbagnéres au lieu-dit Arbesquens, parmi les sites du département de Haute-Garonne ;

Vu l'autorisation spéciale de travaux de la ministre de la Transition écologique n°116 en date du 10 février
2022 pour le remplacement de !a télécabine assurant la liaison entre Bagnéres-de-Luchon et le domaine skiable
de Superbagnéres, a Saint-Aventin ;

Vu la demande d'autorisation d'exécution de travaux (D.A.E.T.) n® RM 031 470 21 0001 MO1, formulée par le
Syndicat Mixte Ouvert Haute Garonne Montagne (SMOHGM), représenté par Mme Maryse Vezat Baronia, pour
la mise en ceuvre de modifications concernant la télécabine assurant la liaison entre Bagnéres-de-Luchon et le
domaine skiable de Superbagnéres, a Saint-Aventin ;

Vu la nature des modifications demandées consistant notamment en la modification du modelé de terrassement
qui prend appui sur la fagade sud-est

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Haute-
Garonne, en sa séance électronique du 30 mai au 1¢r juin 2023, par I'architecte des batiments de France et par
la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

Considérant que les travaux envisagés, d'ampleur limitée, ne sont pas de nature a porter atteinte au site classé
sous réserve de la prise en compte des prescriptions ;

Tour Sequoia - 92 055 La Défense Cedex - Tél : 33 (0)1 40 81 21 22
www.ecologie.gouv.ir
www.cohesion-termioires.gouv.fr
13
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compte des prescriptions suivantes :

Une attention particuliére devra étre apportée au raccordement du modelé de terrassement avec le terrain
naturel. ll conviendra de s'assurer de sa bonne stabilité notamment en cas de fortes pluies crageuses ;

Les prescriptions et observation établies par I'autorisation spéciale de travaux n°116 en date du 10 février
2022 sont maintenues en tant qu'elles concernent les travaux autres que ceux visés par la présente
autorisation.

Pour le ministre et par délégation,

L'adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie

Signature numérique
Poura st por dilbgiton de Patrick BRIE
eSS ST patrick.brie
34 Date : 2023.09.11
13:12:38 +02'00"

Cetle décision s'applique sans préjudice des autres Iégisiations et réglementations en vigueur.

Tour Sequoia - 92 055 La Défense Cedex - Tél : 33 (0)1 40 81 21 22
www.ecologie.gouv.fr

www.cohesion-terriloires.gouv.fr
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Sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d‘incendie et de panique
dans les établissements recevant du public

et les immeubles de grande hauteur

Séance du 16/05/2023

Procés-verbal d'étude

de dossier relatif & un établissement recevant du public

M - ]

N° établissement :

D-2023-003288 /M
E-S-47000001-000

N° dossier de la demande : DAT 031 470 23 0001-M1

Ref. courier amivée :

A-2023-003287 regu le 03/04/2023

' Objet Demande d‘autorisation de travaux
| Construction de la Gare Amont de I'ascenseur valleen
GARE AMONT |
Etablissement Station de Superbagnéres
i 31110 ST AVENTIN -
E . ST AVENTIN (Mairie de)
{ Service instructeur | ., .10 ST AVENTIN
Sous-prélecture de Saint-Gaudens

2 avenue du Général Leclerc - BP 169

31806 Sani-Gaudens
Té 05344534.45

Site intemet  www haute-garonne gouv fr 15
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I Effectif et classement de I'établissemedi ,

Type principal : GA Catégorie : 5™
Effectif maxi dmissible:

- Public : 195 personnes
~ Personnel J personnes
- Total: 198 personnes

Réalementation appliquée :

Code de fa construction et de Fhabitation (articles R 143-1 2 R 143-47 notamment).

- Arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié relatif 4 ta protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, dispositions générales.

- Arrété du 24 décembre 2007 modifié portant approbation des régles de sécurité contre les risques
d'incendie et panique dans les établissements recevant du public du type GA.

Arrété préfectoral du 24 février 2017 approuvant le Réglement Départemental de Défense Extérieure
Contre l'incendie (R.D.D.E.C {.).

]

; Description de I'établissement et du projet

Le projet présenté concerne la construction de la gare amont de l'ascenseur valléen Luchon-
Superbagnéres et modifie le permis de construire RM 031 470 21 0001 validé par la Sous-Commission
Départementale de Sécurité du 9 novembre 2021.

D'une emprise au sol d’environ 1400 m?, I'établissement comprend :

- au rez-de-jardin {(niveau pistes) : un quai d'embarquement (45 m?), un quai de débarquement
(43 m?), une zone d'attente (340 m?), un poste de contréle et commande (14 m?), un poste de
secours (13 m?), un garage pour les cabines et des locaux techniques.

- au rez-de-chaussée (niveau parking) : un toit-terrasse accessible au public.

Les modifications apportées sont

La suppression des sanitaires accessibles au public,
La suppression du point info,
La modification de I'agencement intérieur.

Ces modifications n'ont pas d'impact sur le niveau de sécurité de I'établissement projeté.

D-2023-003288 5
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Avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

- Considérant le rapport d'étude,

- Aprés délibération des membres, la commission d'arrondissement de Saint-Gaudens pour la

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
émet un

avis favorable
a la réalisation du projet.

_Prescriptions émises suite & I'étude

Elle préconise toutefois la réalisation des prescriptions ci-aprés :

GENE :

1) Solliciter le passage de la sous-commission départementale de sécurité a lissue des travaux de
cet établissement. Cette demande doit étre formulée au Maire de la commune concemnée qui
avisera le secrétariat de la sous-commission départementale de sécurité et ce,
AU MOINS 1 MOIS avant la date prévue (R 143-13 du code de la construction et de 'habitation)

2) Faire vérifier par un organisme de contréle agréé :
- La solidité a froid de I'ouvrage (mission L).
- Les dispositions construclives, les aménagements intérieurs et les moyens de secours
(catégorie C de la mission S définie par I'arrété du 07 novembre 1990).

- Les installations techniques (catégorie A, B et D de la mission S définie par I'amrété du
07 novembre 1990).

Ces vérifications sont a réaliser dés la phase construction de I'établissement.

Transmettre a la commission de sécurité 2 :
documents afférents sous la forme d'un rapport de vénflcatlons réglementalres aprés travaux

(RVRAT). A défaut, la commission de sécurité ne sera pas habilitée a émettre un avis favorable
(R143-13 du Code de la Construction et de I'Habitation, GE 7, GE 8).

DEGAGEMENTS :

3) S’assurer que les portes a fermeture automatique prévues respectent bien les exigences de
I'article CO 48 et notamment :

- Qu'elles comportent un déclencheur manuel d'ouverture a proximité,

- Qu'elles fassent 'objet d'un contrat d'entretien,

- Qu'elles s'ouvrent en cas d'absence d'alimentation en libérant la largeur totale de
la baie,

- Qu'elles soient signalées & hauteur de vue pour éviter les heurts du public (PE 11§ 2).

4) Veiller a ce que le mobilier installé pour l'organisation de la file d'attente ne présente pas de
risque de renversement et d'entrave a I'évacuation du public. A cet effet, il est recommandé de

fixer le matériel solidement au sol ou & des éléments stables du batiment (R 143-4 du Code de
la Construction et de I'Habitation).

5) Veiller & ce que le mobilier installé pour |'organisation de la file d'attente ne conduise pas a ia

formation d'un cul-de-sac supérieur & 10 m (R 143-4 du Code de ia Construction et de
'Habitation).

D-2023-003288 us
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8) Equiper le dispositif de séparation entre les 2 quais d'un portillon amovible de 2 unités de
passage libre minimum (1,40m) permettant au public du quai d'embarquement d"accéder, en
cas d'évacuation, A lissue du quai de débarquement (PE 11 et R 143-4 du Code de la
Construction et de 'Habitation).

ECLAIRAGE-ELECTRICITE :

7) Equiper les espaces de la file d’attente et du quai d'embarquement d'une installation d'éclairage
d’ambiance conforme a l'article EC 10 (R 143-13 du Code de la Construction et de I'Habitation).

MOYENS DE SECOURS :
8) Afficher des consignes de sécurité précisant
- le numéro d'appel des secours,
- Fadresse du centre de secours de premier appel,
- les dispositions immédiates & prendre en cas d'incendie (article PE27§4).

9) Instruire le personnel sur la conduite A tenir en cas d'incendie et 'entrainer a la manceuvre des
moyens de secours (article PE27§5).

10) Remettre au Service Départemental d'incendie et de Secours les plans de I'établissement en
format DWG afin de permetire F'élaboration des documents opérationnels. Ces plans doivent
faire apparaitre notamment les points d'accés, les cheminements, les points d'eau, les
commandes des systémes de sécurité et les installations sensibles (R143-13 du Code de la
Construction et de FHabitation).

11) Assurer ia Défense Extérieure Contre I'lncendie (D.E.C.1.) de I'établissement en fournissant aux
services d'incendie et de secours les besoins en eau ci-aprés :

- 420 m? d'eau utilisables en 2 heures.

Fournir en priorité ces besoins en eau & partir de points d'eau incendie (PE) branchés sur le
réseau d'eau public sous pression (poteaux ou bouches d'incendie installés conformément aux
normes en vigueur).

Si besoin, ces poteaux ou bouches d'incendie peuvent éire remplacés et/ou complétés par
d'autres PEI facilement utilisables en permanence, tels que : cours d'eau, bassins, citernes...
d'une capacité en rapport avec le risque & défendre et aménagés conformément au Réglement
Départemental de Défense Extérieure Contre I'incendie* (RDDECH).

* le RDDEC! est consultable sur le site internet du SDIS 31.

Ces PE! doivent étre situés & une distance maximale du risque a défendre de :

- 100 métres pour le premier PEI ;
- 400 métres pour le deuxiéme PEL.

(Distance mesurée en empruntant les cheminements praticables par les services de secours
pour mettre en cauvre les équipements nécessaires a I'extinction d'un incendie} (article MS6).
La mise en place du ou des nouveaux PE] nécessaire(s) a la DECI doit étre réalisée selon les
directives du service prévision du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-
Garonne (contact : SDIS 31 - Groupement Sud - Prévision ~ Avenue du Cagire — Z|. des
Landes — 31800 Estancarbon - tél. ; 05.61.94.83.00 - coumiel : daci.sud@sdis31.fr

D-2023-003268 o5
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Procédure administrative avant réception des‘orerverax— :

Velller 3 demander en Malirie la visite de réception des travaux afin que Monsieur le Maire puisse
saisir, au_moins un mois avant | d’'ouverture envi , la commission de sécurité
compétente pour effectuer la visite de sécurité.

Il conviendra de faire parvenir, deux jours ouvrables avant la visite de réception, au service
départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne — groupement Sud (12 avenue du Cagire
— Z.\. des Landes — 31800 Estancarbon — Tél. : 05.61.94.83.12 - courrie! : prevention.sud@sdis31.fr) :

= | 'attestation par laquelle le maitre d’ouvrage certifie avoir fait effectuer 'ensemble des contrles
et vérifications techniques relatifs a la solidité (article 46 du décret du 8 Mars 1995) ;

= |'atiestation du bureau de contrdle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que 1a
mission solidité a bien été exécutée. Cefle attestation est complétée par les relevés de
conclusions des rapports de controle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont
fournis par le maitre d'ouvrage (article 46 du décret du 8 mars 1995) ;

< Le Rapport de Vérification Réglementaire Aprés Travaux (R.V.R.A.T.) émanant de l'organisme
agréé (article 47 du décret du 8 mars 1995, articles GE 6 a 10 de l'arrété du 25 juin 1980
modifié) ;

=+ | e rapport de réception technique du S.S.| établi par l'installateur

Ce procés-verbal a été établi au vu des éléments qui ont été portés a ta connaissance de la commission
de sécurité.

Les prescriptions proposées, qui ne constituent pas une liste exhaustive, ne dispensent pas
le pétitionnaire du respect des lois et réglements en vigueur

Pour le préfet et par délégation,
le président de séance

Pour le Prétet
Lo Responsable des ERP
eldsla Prévouuw: des risques

—

Fatima 80

D-2023-003288 515
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DOT 34 COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE

DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

DOT JUST/PTCRIPP-PS T

Tek. 2 03-25-41-R0-20
thlt-accessibilite-carboame o haute r N
garonne oy fr Commission d'arrondissement de St Gaudens

Réunion du jeudi 13 avril 2023

AVIS DE LA CCDSA RELATIF A L'ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES

Procés verbal de la réunion

Textes de référence

VU le code de la construction et de 'habitation. notamment les articles L. 122-3, L.122-6. L. 181-2
et L. 16i-1 4 L. 165-7 et les articles R. 122-5 4 R. 122-2(, R. 122-30. R. 122-3]1. R. 12235 et R,
162-14 R, 165-21 ;

VU l'arrété du 15 décembre 2014 fixant les modéles des formulaires des demandes d'autorisation et

d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5. L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de
I'habitation :

VU l'areété du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour I'application des articles
R. 111-19-7 4 R. 111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de l'article 14 du décret
n® 2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public situés dans un cadre béti existant et des installations existantes ouvertes au public :

VU I'arrété du 20 avril 2017 relatif & V'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leus
aménagcment ;

DOSSIER N° AT 031 470 23 0 0001
N° urbanisine : DAET RM 031 470 21 0 0001 M0

Commune : SAINT AVENTIN

Demandeur : Syndicat Mixte Ouvert Hante-Garonne Montagne représenté par
Mime VEZAT BARONIA Maryse

Adresse du demandcur : | Boulevard de la Marquette 31000 TOULOUSE

Nom établissement : Télécabine Bagnéres de Luchon — Gare amont

Adresse des travaox : CI15t de Superbagnéres 31110 SAINT AVENTIN

Type : GA Gares / Catégorie ERP : §



[~ ETIVOYE N pretetiure e 137092023
Regu en préfecture le 14/09/2023

Nature des travaux : Publié le 15/09/2023 m

1D : 031-213104706-20230914-342023A-Al
D G324 3404700 OEFOGO R OT TR

Construction d'une gare télécabine avec relais secours

Demande de dérogation : non

Membres permanents de la commission présents :

Le quorum est atteint,

MOTIVATION

- sur l'autorisation ;: Favorable avec prescriptions conformément i I'arrété du 20/04/2017

PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

drticle 7 - Circulations intérieures verticales
Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes

Lorsque le bitiment comporte un ascenseur. tous les étages comportant des locaux ouverts au public
sont desservis. Lorsque l'ascenseur, I'élévateur. U'escalier ou I'éguipement mobile n'est pas visible
depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accés au batiment. il y est repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences définies a l'annexe 3.

Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements desservant de fagon
sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l'usager a choisir le dispositif qui lui
convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs. cette information figure également & proximité des
commandes d'appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur ou
par un élévateur est installé sur chaque palier. a4 proximité immédiate de celui-ci, par une
signalétique en relief visuellement contrastée par rapport 4 son environnement immédiat et fixée de
telte sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le
toucher.

RAFPPEL

Le Décret n°2017-431 du 28/03/2017 rend obligatoire 1" élaboration et la mise 4 disposition d’un regisire public
d accessibilité par les exploitants d'ERP. Ce registre précise les dispositions prises pour permetire & tous,
notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue
desquelies 1"é1ablissement & é1é congu. Ce registre doit étre mis 4 disposition du public & compter du
30/09/2017 (art.3). L'amété du 19/04/2017 lixe le contenu et les modalités de diffusion el de mise & jour du
registre public d"accessibilité.

A voir sur: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp

KARAARARARA AR RAARR

AVIS DE LA COMMISSION

La commission émet un avis favorable & la réalisation de ce projet. Cet avis est assorti des
prescriptions énumeérées ci-dessus.

A Saint-Gaudens. le jeudi 13 avril 2023 Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la
sous-pryfecture de Saint-Gaudens

Jean-Frjin BAREL-LUCENA
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Conformément a l'article R. 122-30 du Code de la construction et de I'habitation. ct dans les trente
jours suivant la fin des travaux. le maitre d'ouvrage adresse a l'autorité compétente qui a délivré le
perimis de construire (remontée mécanique) et au maire une attestation de conformité sur le respect
des régles d'accessibilité établie par un contréleur technique titulaire d'un agrément ow un architecte
différent de celui qui a signé la demande de permis de construire.
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